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株式会社 船場
SEMBA CORPORATION

NOTE DESIGNED
登録番号　第35901号（東京）
　　　　　第8243号（大阪）
　　　　　第1-12772号（福岡） DRAWN

CHECKED

DATE

TITLE SCALESUBJECT No.DATE REVISION

2024/03/20- 温浴棟

外部仕上表
NON SCALE

2024/03/28

SEMBASEMBA

A-03-1茨城県植物園　リニューアル事業
MUKAIHATA

（1,2,3 号）

繊維混入ケイ酸カルシウム板

塗料　EP・SOP・VE

耐水石膏ボード

石膏ボード

複層模様吹付材

厚さ　9.5mm

厚さ　9.5mm・12.5mm・15.0mm

（無石綿製）

QM-9826

NM-8585

NM-8572

QM-9828

平成12年建設省告示第1400号

耐水石膏ボード

吹付岩綿

ロックウール保温材

グラスウール保温材

グラスウール化粧保温材

石綿スレート

石膏ボード

不燃材料

部位 箇所 仕上・仕様 備考 項目

フレキシブル板

厚さ　12.5mm・15.0mm

（1,2,3,4 号）

（1,2,3 号）

厚さ　12.5mm 

品質・規格・寸法等

NM-9639

NM-8619

NM-8600

NM-8601

NM-8605

NM-8606

特記事項

NM-9027

認定番号

認定番号品質・規格・寸法等準不燃材料

クリアラッカー塗装・天然木突板貼/繊維混入ケイ酸カルシウム板 NM-9003

スーパーフェルトン（ガラス繊維）

メラミン不燃化粧板

厚さ　4.0mm以上 

厚さ　3.0mm 

NM-8375

NM-9300

塗料  EP・SOP・VE 厚さ　9.5mm・12.5mm・15.0mm QM-9816

外部金物 材質・寸法 取付場所防錆・仕上 備考

ベントキャップ

防水層を貫通するビス等 ブチルテープで防水補強する事

野縁受け 下階に床の振動を伝えないように梁との隙間を確保する事

外周部木部 土台下端より上部1000mmの範囲を防腐防蟻処理

強化石膏ボード 厚さ　12.5mm・15.0mm・18.0mm・21.0mm・25.0mm  NM-8615

水切・笠木
換気棟

防虫網

ガルバリウム鋼板
（屋根下地：野地合板t12+グラスウールt50+野地合板t12+ルーフィング）

ガルバリウム鋼板
（屋根内側：野地合板t12あらわし+トラス/塗装）

ハイブリッド断熱サッシ　PRESEA-H(ﾌﾟﾚｾｱH)/LIXIL  もしくは同等品

石貼り

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ(ﾘﾈﾝ)面（東）：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板+木板
ﾊｰﾌﾞ園面（北）：木板（茨城県産材）貼り

軒天材　ナチュラルブラック/ニチハ

軒天材　ナチュラルブラック/ニチハ

屋根 本体

外壁 本体

床

本体軒天

エントランス

下屋（庇）

下屋

サッシ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ面（南）：ｺｰﾙﾃﾝ鋼板
ﾚｽﾄﾗﾝ面（西）：木板（茨城県産材）貼り

柵

（機械ｽﾍﾟｰｽ）
樹脂デッキルーバー



株式会社 船場
SEMBA CORPORATION

NOTE DESIGNED
登録番号　第35901号（東京）
　　　　　第8243号（大阪）
　　　　　第1-12772号（福岡） DRAWN

CHECKED

DATE

TITLE SCALESUBJECT No.DATE REVISION

2024/03/20- 温浴棟

内部仕上表（1）

NON SCALE

2024/03/28

SEMBASEMBA

A-03-2茨城県植物園　リニューアル事業
MUKAIHATA

下　地
室　名

下　地
床

仕　上
巾　木

仕　上 Ｈ 下　地
壁

仕　上 不燃・準不燃・難燃

天　井
仕　上

床　高
（FLより）

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等廻　縁天井高
カーテン

BOX 備　考
不燃・準不燃・難燃

壁面塗装は,よごれ防止タイプとする。特記無き限り、仕上・下地・接着に用いる材料はF☆☆☆☆とする事。
設計図書に記載が無い事項についても、外観上・構造上・設備上当然必要と認められるものは、係員の指示に従い施工するものとする。

棚柱の下地には間柱同等の下地を入れる事。MDFと明記のあるものは針葉樹MDFを使用する事。シナ合板にはシーラー処理を施す事。
人の出入りのある開口部の見込みの下地にはシナ合板 t12を使用し、ヒビ、割れ防止の処理の上、仕上げとする事。それ以外の出隅にはコーナービートを使用する事。
特記無き限り、造作工事は大工工事とする。

セルフレベリング

ケイ酸カルシウム板
石膏ボード
モルタル

材質　・　仕上

コンクリート
軽量鉄骨

ケイカル板
PB
MO

記号
LGS

SL

CO

OS
CL
FU

記号

VE

SOP
EP 二液型ポリウレタンエナメル塗装

オイルステイン

フッ素樹脂塗装
クリアラッカー

ビニールペイント
合成樹脂エマルジョンペイント
合成樹脂調合ペイント
材質　・　仕上

GL GL工法

記号

SP

V
UE

材質　・　仕上
塩ビ製ジョイナー

石材用強化材

材質　・　仕上記号 記号 材質　・　仕上 備考

CB コンクリートブロック UC 二液型ポリウレタンクリア塗装

St
AL
SUS

アルミニウム
鉄

ステンレス
HL ヘアライン仕上

間柱、筋交いは、コンセント・スイッチ・壁付けリモコン等のスイッチボックスをよけた位置に施工する事。
（壁下地を施工する前に位置を再確認し、間柱、筋交いにより、コンセント類がずれる事がない様に注意する事。施工上問題が生じる場合は必ず設計者へ確認する事。）NAD 弱溶剤ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料

事務所/ﾘﾈﾝ庫

１F 風除室

エントランス

下足ロッカー

受付

洗濯室/ﾘﾈﾝ作業室

ﾘﾗｯｸｽｽﾍﾟｰｽ

ﾏｯｻｰｼﾞｽﾍﾟｰｽ

ｶﾌｪ/ﾚｽﾄﾗﾝ

厨房

躯体 モルタル調整 20t 石タイル貼り 塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

PB12.5t 内装用不燃ﾎﾞｰﾄﾞ 6t 不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り FL+50 CH=3550
(FL+3600)

※ ※

躯体 モルタル調整 20t

※

※ PB12.5t 内装用不燃ﾎﾞｰﾄﾞ 6t 不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り FL+50 CH=3050
(FL+3100)

※ ※

ﾌﾘｰﾌﾛｱEPｼﾘｰｽﾞ
断゙熱材:20t 
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 20t 
捨て貼り合板 12t

フローリング
（茨城県産材）

※

※ 塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

H60 PB12.5t ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社 不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ FL+100 CH=3000
(FL+3100)

フローリング
（茨城県産材）

木製目地巾木
(目地5mm)

H60 PB12.5t 内装用不燃ﾎﾞｰﾄﾞ 6t 不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

FL+100 (ｽｹﾙﾄﾝ風) 塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

※ ※

※ ※

ﾌﾘｰﾌﾛｱEPｼﾘｰｽﾞ
断゙熱材:20t 
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 20t 
捨て貼り合板 12t

長尺ｼｰﾄ ﾏｰﾓﾘｳﾑ貼り ソフト巾木 H60 PB12.5t 不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ FL+100 CH=2700
(FL+2800)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

※ ※

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえ

※重量対応出来る様補強

ソフト巾木 H60 PB12.5t FL±0 CH=2800
(FL+2800)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

※ ※

フローリング
（茨城県産材）

木製目地巾木
(目地5mm)

H60

不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

FL+100

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

※ ※PB12.5t 内装用不燃ﾎﾞｰﾄﾞ 6t

H60 PB12.5t FL+100 ※ ※

ﾌﾘｰﾌﾛｱEPｼﾘｰｽﾞ
断゙熱材:20t 
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 20t 
捨て貼り合板 12t

FL+250 ※ ※

小上がり席：掘り炬燵
断゙熱材:20t 
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 20t 
捨て貼り合板 12t

CB積み/防水/保護ﾓﾙﾀﾙ/
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ/ｼﾝｶﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ

※重量対応出来る様補強

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系床材
ﾕｶｸﾘｰﾄ床雅　FB仕上げ
/大同塗料株式会社

SUS.HL H60 化粧板　ｾﾗｰﾙ/ｱｲｶ 貼り
　※一部．SUS貼り

EP塗装 ケイ酸ｶﾙｼｳﾑ板 FL±0 CH=2800
(FL+2800)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

※ ※

フローリング
（茨城県産材）

石タイル貼り

上り框:ナラ集成材 20t OSCL
（茨城県産材）

木製目地巾木
(目地5mm)

ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社

ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社 ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社

長尺ｼｰﾄ ﾏｰﾓﾘｳﾑ貼り 不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社 ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社

木製目地巾木
(目地5mm)

内装用不燃ﾎﾞｰﾄﾞ 6t

H60 PB12.5tフローリング
（茨城県産材）

木製目地巾木
(目地5mm)

内装用不燃ﾎﾞｰﾄﾞ 6t
スケルトン

EP塗装

外気浴 - FL-400 ※庇軒天部分

CH=3700
(FL+3300)

CH=3100
(FL+2700)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ+防水ﾎﾞｰﾄﾞ12t
2t 通気胴縁 18t+透湿防水ｼｰﾄ
構造用合板 12t
柱間/高性能グラスウー充填
(ｱｸﾘｱｳｰﾙ α 20k 105t)
防湿シート( 室内側) 
PB 12.5t( 室内側）

※庇軒天部分

木製野縁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 9mm
 目透かし張り

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ+ｳﾚﾀﾝ樹脂系舗装材10t ※庇軒天部分

ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

木板（茨城県産材）貼り ふわふわﾄﾞｰﾑ 4500φ/太陽工業株式会社

開閉式ｼｪｰﾄﾞ/太陽工業株式会社
　※建築指導課と協議中

※熱源の発生する機器について消防協議後に
防火区画とするか決定する

サウナ（1室）：
　・ﾒｲﾝ/IKI24(株式会社ﾒﾄｽ）　24KW1台
　・ﾎﾞﾅｻｳﾅ/ML120(株式会社ﾒﾄｽ）　12KW1台

水風呂

砕石転圧の上
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 120t
ﾊﾟｰｸｺｰﾄｺﾞﾑﾁｯﾌﾟｶﾗｰ下地

砕石転圧の上
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 120t(水勾配) 
樹脂ﾃﾞｯｷ下地

樹脂ﾃﾞｯｷ

喫煙所
躯体ﾓﾙﾀﾙ調整t30
樹脂ﾃﾞｯｷ下地

樹脂ﾃﾞｯｷ - ※庇軒天部分

木製野縁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 9mm
 目透かし張り

※庇軒天部分

ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

柵：木板（茨城県産材）貼り

ガス暖炉(株式会社ﾒﾄｽ）



株式会社 船場
SEMBA CORPORATION

NOTE DESIGNED
登録番号　第35901号（東京）
　　　　　第8243号（大阪）
　　　　　第1-12772号（福岡） DRAWN

CHECKED

DATE

TITLE SCALESUBJECT No.DATE REVISION

2024/03/20- 温浴棟

内部仕上表（2）
NON SCALE

2024/03/28

SEMBASEMBA

A-03-3茨城県植物園　リニューアル事業
MUKAIHATA

下　地
室　名

下　地
床

仕　上
巾　木

仕　上 Ｈ 下　地
壁

仕　上 不燃・準不燃・難燃

天　井
仕　上

床　高
（FLより）

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等廻　縁天井高
カーテン

BOX 備　考
不燃・準不燃・難燃

壁面塗装は,よごれ防止タイプとする。特記無き限り、仕上・下地・接着に用いる材料はF☆☆☆☆とする事。
設計図書に記載が無い事項についても、外観上・構造上・設備上当然必要と認められるものは、係員の指示に従い施工するものとする。

棚柱の下地には間柱同等の下地を入れる事。MDFと明記のあるものは針葉樹MDFを使用する事。シナ合板にはシーラー処理を施す事。
人の出入りのある開口部の見込みの下地にはシナ合板 t12を使用し、ヒビ、割れ防止の処理の上、仕上げとする事。それ以外の出隅にはコーナービートを使用する事。
特記無き限り、造作工事は大工工事とする。

セルフレベリング

ケイ酸カルシウム板
石膏ボード
モルタル

材質　・　仕上

コンクリート
軽量鉄骨

ケイカル板
PB
MO

記号
LGS

SL

CO

OS
CL
FU

記号

VE

SOP
EP 二液型ポリウレタンエナメル塗装

オイルステイン

フッ素樹脂塗装
クリアラッカー

ビニールペイント
合成樹脂エマルジョンペイント
合成樹脂調合ペイント
材質　・　仕上

GL GL工法

記号

SP

V
UE

材質　・　仕上
塩ビ製ジョイナー

石材用強化材

材質　・　仕上記号 記号 材質　・　仕上 備考

CB コンクリートブロック UC 二液型ポリウレタンクリア塗装

St
AL
SUS

アルミニウム
鉄

ステンレス
HL ヘアライン仕上

間柱、筋交いは、コンセント・スイッチ・壁付けリモコン等のスイッチボックスをよけた位置に施工する事。
（壁下地を施工する前に位置を再確認し、間柱、筋交いにより、コンセント類がずれる事がない様に注意する事。施工上問題が生じる場合は必ず設計者へ確認する事。）NAD 弱溶剤ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料

ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ

WC前通路

授乳室

M.WC

W.WC

ロッカー（男）

ロッカー（女）

温浴（男）

温浴（女）

露天（男）

露天（女）

ブースパーテーション：

カウンター：

ブースパーテーション：

カウンター：

モルタル鏝押え防塵塗装機械スペース

ﾌﾘｰﾌﾛｱEPｼﾘｰｽﾞ
断゙熱材:20t 
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 20t 
捨て貼り合板 12t

人工芝　50t
(ｽｰﾊﾟｰｸｯｼｮﾝﾀｰﾌ/ｱﾄﾞｳﾞｧﾝ）

ｳﾚﾀﾝｸｯｼｮﾝ

H60 PB12.5t 不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ FL+100 CH=2700
(FL+2800)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

※ ※

FL+100 CH=2700
(FL+2800)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

FL+100 CH=2700
(FL+2800)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

※ ※

ソフト巾木 H60 PB12.5t FL+50,100 CH=2700
(FL+2800)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

ソフト巾木 H60 PB12.5t FL+50,100 CH=2700
(FL+2800)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

- FL+100 CH=3500
(FL+3600)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

塩ビ織カーペット貼り
2tec2/ｽﾐﾉｴ  5t

木板（茨城県産材）貼り

- FL+100 CH=3500
(FL+3600)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

- ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ/ﾌｸﾋﾞ FL+50 CH=3550
(FL+3600)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

タイル貼り SUS野縁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 9mm
 目透かし張り

砕石転圧の上
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 120t(水勾配) 
FRP防水 3t

- ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ/ﾌｸﾋﾞ FL+50 CH=3550
(FL+3600)

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

タイル貼り SUS野縁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 9mm
 目透かし張り

- FL±0Eco Kawara
/翔飛工業株式会社

-

FL±0

フローリング
（茨城県産材）

木製目地巾木
(目地5mm)

木板（茨城県産材）貼り ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

フローリング
（茨城県産材）

フローリング
（茨城県産材）

H60 PB12.5t木製目地巾木
(目地5mm)

木板（茨城県産材）貼り

H60 PB12.5t木製目地巾木
(目地5mm)

木板（茨城県産材）貼り

不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

長尺ｼｰﾄ ﾏｰﾓﾘｳﾑ貼り

長尺ｼｰﾄ ﾏｰﾓﾘｳﾑ貼り

腰下：化粧板
　ｾﾗｰﾙ/ｱｲｶ
腰上：窯業系平型スレート
SOLID/ｹｲﾐｭｰ

腰下：化粧板
　ｾﾗｰﾙ/ｱｲｶ
腰上：窯業系平型スレート
SOLID/ｹｲﾐｭｰ

ソフト巾木 H60

ソフト巾木 H60塩ビ織カーペット貼り
2tec2/ｽﾐﾉｴ  5t

木板（茨城県産材）貼り

ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社

ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社

ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社

ｴｯｸﾞｳｫｰﾙ/日本ｴﾑﾃｸｽ株式会社

タイル貼り

タイル貼り

Eco Kawara
/翔飛工業株式会社

木板（茨城県産材）貼り

木板（茨城県産材）貼り

不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ

不燃PB12.5t　ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ

SUS野縁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 9mm
 目透かし張り

SUS野縁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 9mm
 目透かし張り

サウナ（2室）：
　・ﾒｲﾝ/ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ(saunum) 15KW1台
　・ﾎﾞﾅｻｳﾅ/KL90(株式会社ﾒﾄｽ）　9KW1台

サウナ（1室）：
　・ﾒｲﾝ/ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ(saunum) 15KW1台
　・ﾎﾞﾅｻｳﾅ/KL90(株式会社ﾒﾄｽ）　9KW1台

浴槽
水風呂

浴槽
水風呂

浴槽
水風呂

浴槽
水風呂

※庇軒天部分

CH=2700
(FL+2700)

※ﾊﾟｰｺﾞﾗ部分

木製野縁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 9mm
 目透かし張り

※ﾊﾟｰｺﾞﾗ部分

ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

※庇軒天部分

CH=2700
(FL+2700)

※ﾊﾟｰｺﾞﾗ部分

木製野縁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 9mm
 目透かし張り

※ﾊﾟｰｺﾞﾗ部分

ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り

塩ビ見切縁
（目透し
10mm）

目隠し柵：
樹脂ﾃﾞｯｷﾙｰﾊﾞｰ



株式会社 船場
SEMBA CORPORATION

NOTE DESIGNED
登録番号　第35901号（東京）
　　　　　第8243号（大阪）
　　　　　第1-12772号（福岡） DRAWN

CHECKED

DATE

TITLE SCALESUBJECT No.DATE REVISION

- 温浴棟

内部仕上表（3）
NON SCALE

2024/03/28

SEMBASEMBA

A-03-4茨城県植物園　リニューアル事業
MUKAIHATA

壁面塗装は,よごれ防止タイプとする。特記無き限り、仕上・下地・接着に用いる材料はF☆☆☆☆とする事。
設計図書に記載が無い事項についても、外観上・構造上・設備上当然必要と認められるものは、係員の指示に従い施工するものとする。

棚柱の下地には間柱同等の下地を入れる事。MDFと明記のあるものは針葉樹MDFを使用する事。シナ合板にはシーラー処理を施す事。
人の出入りのある開口部の見込みの下地にはシナ合板 t12を使用し、ヒビ、割れ防止の処理の上、仕上げとする事。それ以外の出隅にはコーナービートを使用する事。
特記無き限り、造作工事は大工工事とする。

セルフレベリング

ケイ酸カルシウム板
石膏ボード
モルタル

材質　・　仕上

コンクリート
軽量鉄骨

ケイカル板
PB
MO

記号
LGS

SL

CO

OS
CL
FU

記号

VE

SOP
EP 二液型ポリウレタンエナメル塗装

オイルステイン

フッ素樹脂塗装
クリアラッカー

ビニールペイント
合成樹脂エマルジョンペイント
合成樹脂調合ペイント
材質　・　仕上

GL GL工法

記号

SP

V
UE

材質　・　仕上
塩ビ製ジョイナー

石材用強化材

材質　・　仕上記号 記号 材質　・　仕上 備考

CB コンクリートブロック UC 二液型ポリウレタンクリア塗装

St
AL
SUS

アルミニウム
鉄

ステンレス
HL ヘアライン仕上

間柱、筋交いは、コンセント・スイッチ・壁付けリモコン等のスイッチボックスをよけた位置に施工する事。
（壁下地を施工する前に位置を再確認し、間柱、筋交いにより、コンセント類がずれる事がない様に注意する事。施工上問題が生じる場合は必ず設計者へ確認する事。）NAD 弱溶剤ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料

室名 箇所 仕上・仕様 備考下地 造作・備品

ﾋﾉｷ（茨城県産材）

ﾋﾉｷ（茨城県産材）

ﾋﾉｷ（茨城県産材）

ﾋﾉｷ（茨城県産材）

ﾋﾉｷ（茨城県産材）

・FIX窓（建築工事）：

　枠/ｱﾙﾐ製　ｶﾞﾗｽ/耐熱強化ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ

・FIX窓（ｻｳﾅ工事）：

　額縁/ｽﾌﾟﾙｽ

・外部~前室.出入口扉（建築工事）：

　枠/ｱﾙﾐ製　扉/ｱﾙﾐ框扉　取手/

・前室~ｻｳﾅ出入口扉（建築工事）：

　枠/ｱﾙﾐ製　扉/ｱﾙﾐ框扉　取手/木製　ｶﾞﾗｽ/耐熱強化ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ

　ｵｰﾄﾋﾝｼﾞ/日東工器　ｽﾄｯﾌﾟ機構なし　屋外仕様

・前室~ｻｳﾅ出入口扉（ｻｳﾅ工事）：

　扉.ｻｳﾅ側框部分/t5 ｹｲｶﾙ板+t15 ﾋﾉｷ（茨城県産材）貼り

　押板/t30 ﾋﾉｷ（茨城県産材）  150x300

　ｻｳﾅ側額縁/ﾋﾉｷ（茨城県産材）

露天（男）/

ｻｳﾅ1

露天（男）/

ｻｳﾅ2

露天（女）/

ｻｳﾅ

防水及びﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ　
　※排水勾配　1.5/100以上
床排水：50A共栓　目皿付

床
仕上げ：ｻｳﾅ工事ｽﾉｺ敷き

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　黒塗装
壁

ﾋﾉｷ（茨城県産材） 仕上げ、断熱仕様：ｻｳﾅ工事

t9 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　黒塗装
天井

仕上げ、断熱材仕様：ｻｳﾅ工事

見切・廻縁
仕上げ：ｻｳﾅ工事

・ﾋｰﾀｰ：

　・ﾒｲﾝ/ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ(saunum) 15KW1台

　・ﾎﾞﾅｻｳﾅ/KL90(株式会社ﾒﾄｽ）　9KW1台

・ベンチ：ﾋﾉｷ（茨城県産材） 100xt15 目透し脱着式

・蹴込：ﾋﾉｷ（茨城県産材） 100xt15 目透し

　※上記木ﾋﾞｽはJIS企画品SUS304を使用の事

・SUS製架台　・木架台

・背もたれ：ﾋﾉｷ（茨城県産材） t18 2本組　壁仕上げ内に固定用下地を入れて固定

ﾋｰﾀｰ置場

床：防水及びﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ　※排水勾配　1.5/100以上

　　床排水：50A共栓　目皿付(建築工事）

天井：t9 ｿｰﾗｰﾄﾝ 黒塗装（ｻｳﾅ工事）

・防熱板:自動ﾛｳﾘｭ用SUS製、SUSﾁｪｰﾝ吊

　（天井下地に固定）（ｻｳﾅ工事）

・ｶﾞｰﾄﾞ：不燃木柵（ｻｳﾅ工事）

ﾋｰﾀｰ置場

床：防水及びﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ(建築工事）

壁：ﾀｲﾙ（ｻｳﾅ工事）

天井：t9 ｿｰﾗｰﾄﾝ（ｻｳﾅ工事）

・SUS板:t1.5 SUSﾁｪｰﾝ吊

　（天井下地に固定）（ｻｳﾅ工事）

ﾋｰﾀｰ区画壁

ﾍﾞﾝﾁ側：ﾊﾟｲﾝ200xt12(下地.ｹｲｶﾙ板黒塗装）

ﾋｰﾀｰ側：t12ｹｲｶﾙ板（ｻｳﾅ工事）

・FIX窓（建築工事）：

　枠/ｱﾙﾐ製　ｶﾞﾗｽ/耐熱強化ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ

・FIX窓（ｻｳﾅ工事）：

　額縁/ｽﾌﾟﾙｽ

・外部~前室.出入口扉（建築工事）：

　枠/ｱﾙﾐ製　扉/ｱﾙﾐ框扉　取手/

・前室~ｻｳﾅ出入口扉（建築工事）：

　枠/ｱﾙﾐ製　扉/ｱﾙﾐ框扉　取手/木製　ｶﾞﾗｽ/耐熱強化ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ

　ｵｰﾄﾋﾝｼﾞ/日東工器　ｽﾄｯﾌﾟ機構なし　屋外仕様

・前室~ｻｳﾅ出入口扉（ｻｳﾅ工事）：

　扉.ｻｳﾅ側框部分/t5 ｹｲｶﾙ板+t15 ﾋﾉｷ（茨城県産材）貼り

　押板/t30 ﾋﾉｷ（茨城県産材）  150x300

　ｻｳﾅ側額縁/ﾋﾉｷ（茨城県産材）

外気浴/

ｻｳﾅ

防水及びﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ　
　※排水勾配　1.5/100以上
床排水：50A共栓　目皿付

床
仕上げ：ｻｳﾅ工事ｽﾉｺ敷き

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　黒塗装
壁

仕上げ、断熱仕様：ｻｳﾅ工事

t9 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　黒塗装
天井

仕上げ、断熱材仕様：ｻｳﾅ工事

見切・廻縁
仕上げ：ｻｳﾅ工事

・ﾋｰﾀｰ：

　・ﾒｲﾝ/IKI24(株式会社ﾒﾄｽ）　24KW1台

　・ﾎﾞﾅｻｳﾅ/ML120(株式会社ﾒﾄｽ）　12KW1台

・ベンチ：ﾊﾟｲﾝ 100xt15 目透し脱着式

・蹴込：ﾊﾟｲﾝ 100xt15 目透し

　※上記木ﾋﾞｽはJIS企画品SUS304を使用の事

・SUS製架台　・木架台

・背もたれ：ﾊﾟｲﾝ t18 2本組　壁仕上げ内に固定用下地を入れて固定

ﾋｰﾀｰ置場

床：防水及びﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ　※排水勾配　1.5/100以上

　　床排水：50A共栓　目皿付(建築工事）

天井：t9 ｿｰﾗｰﾄﾝ 黒塗装（ｻｳﾅ工事）

・防熱板:自動ﾛｳﾘｭ用SUS製、SUSﾁｪｰﾝ吊

　（天井下地に固定）（ｻｳﾅ工事）

・ｶﾞｰﾄﾞ：不燃木柵（ｻｳﾅ工事）

ﾋｰﾀｰ置場

床：防水及びﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押さえ(建築工事）

壁：ﾀｲﾙ（ｻｳﾅ工事）

天井：t9 ｿｰﾗｰﾄﾝ（ｻｳﾅ工事）

・SUS板:t1.5 SUSﾁｪｰﾝ吊

　（天井下地に固定）（ｻｳﾅ工事）

ﾋｰﾀｰ区画壁

ﾍﾞﾝﾁ側：ﾊﾟｲﾝ200xt12(下地.ｹｲｶﾙ板黒塗装）

ﾋｰﾀｰ側：t12ｹｲｶﾙ板（ｻｳﾅ工事）

サウナ室　仕上げ

※オートロウリュー式

※オートロウリュー式



SEMBASEMBA株式会社 船場
SEMBA CORPORATION

NOTE DESIGNED
登録番号　第35901号（東京）

第8243号（大阪）
第1-12772号（福岡） DRAWN

CHECKED

DATE

TITLE SCALESUBJECT No.DATE REVISION

1/300(A3)温浴棟
茨城県植物園　リニューアル事業

MUKAIHATA

藤棚
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※特寸
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ﾞ
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台
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TV
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開閉式シェード(10660x10928)
※建築指導課と協議中
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ﾛ
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ﾌ
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喫煙所
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ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
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H1800
D420
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台

（
ｺ
ﾞ
ﾐ
箱

）
消
毒
器

590

洗濯機：SY24 0
W970×D1105×H1410mm

430k g

乾燥機：ST05 5(ｶﾞｽ式）
W875×D1350×H1700mm

195k g

乾燥機：ST05 5(ｶﾞｽ式）
W875×D1350×H1700mm

195k g

乾燥機：ST07 5（ｶﾞｽ式）
W980×D1350×H1960mm

310k g

867

590

洗濯機：SY28 0
W970×D1185×H1410mm

495k g

乾燥機：ST07 5（ｶﾞｽ式）
W980×D1350×H1960mm

310k g

867

ｿﾌﾀｰ洗剤

炭酸装置

サービススペース

サービススペース

バルクタンク 2×4×2.5H（20ｔ）

井水供給ポンプ

2×2×2.5H（10ｔ）

温泉供給
ポンプ

C
O
2
.
1
0
本

C
O
2
.
1
0
本

制御盤

ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ

貯湯槽2t×2 給湯用密閉式
膨張タンク（215L）
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塩
素

滅
菌

ボイラー

12t/H

12t/H 16t/H

空冷式チラー

天吊りTV(50' )

W1030× D650×H1830
転倒防止板：900× 250

制御部

ﾓ
ﾆ
ﾀ
ｰ

W2450

H1800
D420

W1030× D650×H1830
転倒防止板：900× 250

ｺﾝﾌﾟ ﾚｯｻｰ
W355/4 10 +500

D590/6 55
H690
48Kg

空気ﾀﾝｸ
W430/2 84φ
D350H6 40

20Kg

1
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[エントランス][ﾘﾗｯｸｽｽﾍﾟｰｽ]

[露天風呂(女）]
手前：[機械ｽﾍﾟｰｽ]

[ﾘﾈﾝ作業室]

FACADE正面立面図

外気浴側正面立面図

後方側正面立面図

A

B

C

[事務室][下足]

開口

[露天風呂(男）] [温浴・ﾛｯｶｰ] [外気浴] [ﾘﾗｯｸｽｽﾍﾟｰｽ] [ﾏｯｻｰｼﾞ]

OPEN

※現場沈床園：FL-780

※現場沈床園：FL-780

※現場沈床園：FL-780

[外部ハーブ園]

柵

[露天(男）][機械ｽﾍﾟｰｽ]

ハーブ園側立面図C

※現場沈床園：FL-780

[露天(女）]

柵

[ﾊｰﾌﾞ園]

壁面緑化スペース

板貼り

木板（茨城県産材）貼り

[喫煙所]
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1/300(A3)温浴棟
茨城県植物園　リニューアル事業

MUKAIHATA

　

6
5
0

5
0
0

825 825

S
I
N
K

4

4

4

4

ｽﾛｰﾌﾟ

3

3

4

TV

Ø 450
0

※特寸

4

ﾀｵﾙ畳機
W1667
D2870
H1170
600kg

ｶ
ﾞ
ｽ
湯

沸
器

X
２

台

冷
蔵

庫
1
2
0
0
×

6
5
0
 
X
２

台

TV

TV

740

開閉式シェード(10660x10928)開閉式シェード(10660x10928)

ｽ
ﾛ
ｰ
ﾌ
ﾟ

喫煙所
庇+

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

950

8列

2列

10列

2列

10列

6列6列

16列

900900
2列

2列

275x 3 50

15列

14列
11列

制御部

ﾓ
ﾆ
ﾀ
ｰ

W2450
H1800
D420

b
a
b
y
 
b
e
d

s
o
f
a

台

（
ｺ
ﾞ
ﾐ
箱

）
消
毒
器

590

洗濯機：SY24 0
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乾燥機：ST05 5(ｶﾞｽ式）
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※建築指導課と協議中
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※現場沈床園：FL-780
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※現場沈床園：FL-780

[露天風呂(女）] [厨房] [受付] [風除室][小上がり席]
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開閉式ｼｪｰﾄﾞ
※建築指導課と協議中
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NO SCALE E-01-1
温浴棟

電気設備計画書-1
2024/03/28

茨城県植物園　リニューアル事業
MUKAIHATA

電　気 設 備 計 画 書 （１）
□工事名称
□工事場所
□建物概要
□主要用途

茨城県那珂市戸４５８９

□基本方針
１．用途、機能、規模を把握し、バランスのとれた機能性の高い設備とします。
２．将来対応の容易な汎用品を使用したシステムとします。
３．周辺環境との調和、建物美観への配慮をした快適性の高い設備とします。
４．防災、防犯対策を行った設備とします。
５．省エネルギー性の高い設備とします。

７．保守、点検、メンテナンスに配慮した計画を行います。

□設備項目

２．受変電設備工事

４．動力設備工事
５．電灯・コンセント設備工事
６．電話配管配線設備工事
７．情報用配管配線設備工事

９．インターホン・トイレ呼出設備工事
１０．BGM放送設備工事

□計画概要

１．高圧幹線設備工事
・管理棟既存キュービクルより新設キュ－ビクルへ地中管路で電源供給します。

１）電気方式

茨城県植物園・県民の森リニューアル事業

木造・地上１F
温浴棟

６．より安全性の高い高品質のシステムとします。

８．テレビ共聴設備工事

１１．防犯・監視カメラ設備工事
１２．自動火災設備工事

３相３線　６６００V　５０HZ
２）配線方式 ６．６KV　EM-CET+（FEP管）

２．受変電設備工事

１）設備容量 １相３線　２１０V/１０５V　　５０HZ

・屋外にキュービクルを新設し天然温泉・レストラン・エントランス棟・その他に

１．高圧幹線設備工事

３．幹線設備工事

３．幹線設備工事

・新設キュービクルより電灯分電盤、動力制御盤及び各種電源盤へ電源供給します。

１）電気方式 電灯用　２１０V/105V　５０HZ
動力用　２１０V　　　　　５０HZ

２）配線方式 ケーブル配線・ケーブルラック・電線管で保護。

屋外は、電線管工事　屋内はケーブルラック及び電線管工事

３）使用電線 一般ケーブル

４）その他 防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法により防火区画貫通処理を施します。

５）計　量 子メーターで計量。

４．動力設備工事

１）電気方式 ３相３線　２１０V　　５０HZ

２）配線方式 ケーブル配線・ケーブルラック・電線管で保護。

３）使用電線 一般ケ―ブルEM-CE　EM－CETケ－ブル

４）監　視 一般ケ―ブル 警報盤を事務室に設置。

・動力制御盤から空調、衛生動力、及びその他機器への電源供給と
　電動機の保護、及び運転制御を行います。

　電源供給用開閉器を設ける。

天然温泉　　　　５０KVA　　レストラン　７５KVA
エントランス棟　２０KVA　　その他　　　１０KVA　　　合計　１５５KVA　　　

３相３線　２１０V　　５０HZ
天然温泉　　　　３００KVA　　レストラン　１００KVA
エントランス棟　３０KVA　　その他　　　１０KVA　　　合計　４４０KVA　　　

電灯変圧器 １相３線 １００KVA　ｘ　２台
動力変圧器 ３相３線 ５００KVA　ｘ　１台
コンデンサ
リアクトル（６％）

１０６KVA　ｘ　２台
６.３６KVA　ｘ  ２台

２）換気装置の発停はサーモスタットによる自動発停とする。
メーター、スイッチ類は全て盤内とし、計測点検は扉の点検窓からとします。

１３．人数カウント設備工事
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５．電灯コンセント設備工事

１）照度基準 JIS　Z９１１０：２０１０を参考として、目的・用途に応じた照明計画を行います。

３）分電盤 メンテナンスが容易な場所及び建築意匠と調和のとれた場所に設置します。

４）コンセント 各室に機器用及び一般用のコンセントを設置し、原則として壁付を主体に設置します。

５）照明器具 光源は省エネルギー及び保守性を考慮して、LEDを中心にした計画を行います。

・電灯分電盤・照明器具、コンセント、点滅器等の取付と配線を行います。

・照明方式は消費電力を抑える為、LEDによる全体照明を主体とし
　照明計画については、別途照明計画図面による。

２）電気方式

６）防災照明 非常照明

７）点　滅 省エネルギーを考慮し、建物全体を管理し易いように各スイッチはフル２線式の

一般照明　　１相２線　２１０V又は、１０５V　　５０HZ

コンセント　１相３線　２１０V又は、１０５V　　５０HZ

屋外設置の場合は防雨型とします。

省エネルギー及び電球交換の低減を図り、ライフサイクルコストの最小化を考慮した
計画を行います。

誘導灯
電池内臓型
電池内臓型

（建築基準法に準拠）
（消防法に準拠）

リモコン制御による個別点滅制御及び集中点滅制御を出来るものとします。
共用部分に関しては、トイレ内をセンサー制御とし、外部ハタイマ－制御によって
無駄な点灯を抑えるものとします。

８．テレビ共聴設備工事
テレビアンテナ（地デジ・BS)を設置して、テレビアウトレットに配線を行います。

１）配線方式

２）アンテナ 地デジアンテナ（２０EL)・BSアンテナ（６００Φ）外壁に設置します。

９．インタ－ホン・トイレ呼出設備工事
来訪者呼出及び管内連絡用として、インタ－ホンの設置を行います。

１）インターホン　　来訪者呼出　　玄関に子機、事務室に親機を設置し呼出・通話が出来る

２）トイレ呼出多目的WCには、緊急時対応として緊急呼出ボタン（ひも付）及び復旧ボタン

計画を行います。

を設置し、出入り口扉付近にブザ―付表示灯を設置します。
事務室には表示器を設置し、呼出の表示・確認が行えるようにします。

EM-S-FBケーブル + PF配管

３）機器 事務所設置端子盤内に増幅器・分岐器・分配器を設置し各室にはテレビアウトレット
の設置を行います。

１０．BGM設備工事
受付・リラックススペース・カフェレストランにBGM放送が可能な放送設備の設置を行います。

１）配線方式

２）増幅器 増幅器を事務室に設置します。

EM-AEケーブル + PF配管

３）スピーカー天井埋込型３Wを基本とし、受付・客室・個室に設置します。

１２．自動火災報知設備工事
・消防法に準拠し設置します。

１）受信機 P型１級複合盤とし事務室に設置します。　

・消防法上の用途は、消防法別表（３）項ロ（飲食店）とします。
・エントランス棟と連携をとれるように接続します。

２）総合盤 表示灯・ベル・起動装置は、一体型とし、壁埋込型とし　
表示灯は、LEDとします。　

１１．防犯・監視カメラ設備工事

・必要箇所にセキュリテ－機器を設置します。
・監視対象エリアにITVカメラを設置します。

６．電話配管配線設備工事
・エントランス棟設置の端子盤より電話通信回線を事務室設置端子盤迄引込ます。

１）配線方式 幹線　　構内ケーブル　　　　　（CCP－P）+地中埋設配管　
分岐

２）アウトレット各室に電話用モジュラージャックを設置し原則として壁付を主体に設置します。

３）別途工事モジュラージャック以降の端末機器（電話機・複合機等）は別途工事とします。

電子ボタン電話ケーブル（EBT）+PF電線管

７．情報用配管配線設備工事

・エントランス棟設置の端子盤より通信ケーブルを事務室設置端子盤迄引込ます。

１）配線方式 幹線　　光ケーブル　 （SM）+地中埋設配管　
分岐

２）アウトレット 各室にLAN用モジュラージャックを設置し原則として壁付を主体に設置します。

３）主要機器 LAN機器（HUB)及び配線は１０００BASE－T対応以上とします。

EM-UTP（CAT6）+ PF電線管

４）別途工事 サ―バ－機器及びアウトレット以降の端末機器（PC等）は別途工事とします。

１３．人数カウント設備工事
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　Ａ．給排水衛生設備
□計画概要

１．衛生器具設備
・各トイレは、意匠を考慮し決定する。
・多目的トイレ以外の大便器に関しては、フラッシュバルブ方式ではなく、短時間満水型のロータンクとする。
・洗面カウンター、鏡、ミニキッチンは建築工事とする。
・日本製を使用する。

２．給水設備

３．給湯設備

・井水を有効活用し、飲料用に関する給水は市上水にて供給する。

機 械 設 備 計 画 書 （１）
□工事名称
□工事場所
□建物概要
□主要用途

茨城県那珂市戸４５８９

□基本方針

□別途工事及び項目
１．消火器

３．引渡しまでの上下水道料金

茨城県植物園・県民の森リニューアル事業

木造・地上１F

１．用途、機能、規模を把握し、バランスのとれた機能性の高い設備とします。
２．将来対応の容易なシステムとします。
３．周辺環境との調和、建物の美観への配慮をした快適性の高い設備とします。
４．防災、防犯対策に配慮します。
５．より安全性の高い高品質のシステムとします。
６．保守、点検、メンテナンスに配慮します。
７．ＣＯＰ（成績系数）を考慮します。

２．上水道、下水道は既設接続とします。

温浴棟

４．排水通気設備

５．消火設備

６．プロパンガス設備

・汚水、雑排水は合流方式とし、各系統毎に直近で屋外排水桝を新設し、既設汚水配管系統まで接続する。
・汚水主管は敷地西側の市下水道本管まで新たに布設する。
・厨房排水は、厨房器具に見合ったグリーストラップ（屋外設置）を介し、屋外汚水桝に接続する。
・雨水は汚水雑排水とは別系統で、建物の第一雨水桝から自然流下で、雨水最終系統へ放流する。
（雨水配管は建築工事）
・敷地レベルの調査検討により、必要に応じて排水槽を設け、ポンプアップ排水とする。

・屋内消火栓（消防との協議による）
・消火用水槽及び消火ポンプ（消防との協議による）
・フード消火（消防との協議による）

・別途厨房設備機器への、給水・給湯・排水・ガス配管を供給する。

・温浴施設洗い場は一定水量の押しボタンしき混合シャワー水栓とする。
・浴室以外の各洗面、手洗への給湯は、衛生陶器メーカー製の貯湯式簡易電気温水器にて供給する。
・厨房への給湯は、厨房器具に合わせて、ガス屋外設置型32号連結型程度にて供給する。

・ガスボンベはバルク設置とし、使用量と補充頻度を考慮して大きさを決定する。

・浴室温浴設備への給水・ガス等（１次側）を行う。（温浴設備業者との詳細打合せ要）
・浴槽への配管設備とボイラ、ろ過設備は別途温浴設備業者工事とする。

□設備項目
　Ａ．給排水衛生設備
１．衛生器具設備
２．給水設備
３．給湯設備
４．排水設備
５．消火設備
６．プロパンガス設備
７．厨房器具設備（別途工事）

　Ｂ．空気調和設備
１．空気調和設備

　1-2　空調配管設備
　1-1　空調機器設備

　1-3　空調ダクト設備

２．換気設備
　2-1　換気機器設備

３．排煙設備
　3-1　排煙機器設備
　3-2　排煙ダクト設備

　2-2　換気ダクト設備

８．温浴設備
９．水景設備

・温浴施設は専門メーカーと協議し、給湯ろ過循環設備を設置する。
・温浴施設は専門メーカーと協議し、ガス式温水器（ボイラー技師不要）を設置する。

・温浴施設、厨房設備、暖炉設備、洗濯乾燥機用としプロパンガスを供給する。

７．厨房器具設備（別途専門業者工事）

８．温浴設備
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機 械 設 備 計 画 書 （２）

２．換気設備
　2-1　換気機器設備

３．排煙設備

　3-1　排煙機器設備

　3-2　排煙ダクト設備

・レストランとホールの排煙設備を行う（自然排煙、建築工事）

・各部必要部位に排煙窓（オペレータ共）設置（建築工事）

□計画概要

　Ｂ．空気調和設備
１．空気調和設備
　1-1　空調機器設備

　1-2　空調配管設備

・
・
・

　1-3　空調ダクト設備

・空冷ヒートポンプ方式の採用により、冷媒配管を布設する。
・ドレン配管は結露等、支障が起こらないよう保温材その他充分配慮する。

・
・厨房内の吹出し口にても同様とする。

・建築基準法に基づき、各居室は0.3回/h以上の２４時間換気が行える設備を計画する。

・トイレ、ゴミ置場の換気量は国土交通省の設計基準を準拠する。
・厨房等火気使用室の換気は建築基準法に基づく換気量を確保する。
・同上厨房においては、尚且つ実情を考慮した換気量を確保する。

・自然排煙により、機械排煙ダクト設備は無し。

・レストラン、リラックススペース他お客様が利用するエリアの空調は天井カセット方式を標準とする。
・浴室内には空調設備は設置しない（換気のみ）

・

・メンテナンス性を考慮し、空冷ヒートポンプ方式を採用する。

・バックヤードは必要に応じ設置し、あまりイニシャルコストを消費しない設備とする。
・室外機は騒音を配慮し、防振対策を行う。
・

・

・インペイ空調機を設置する場合のダクト及び吹出し口は結露の無いよう、慎重に機材を選定する。

・客席等は同上設備とともに、人員その他必要に応じた換気設備とする。

・各室系統毎に必要に応じた送風機を設置し、無駄が無く、快適な環境を維持できる換気設備とする。
・露天及び外気浴エリアには特に換気設備を要しない。
・サウナの換気に関しては専門業者と詳細打合せ。

　2-2　換気ダクト設備

・
・

・各室排気機器とＥＡガラリ（建築工事）やＶＣ（設備工事）を結ぶ。
・厨房排気フードと屋外設置型厨房用排気ファンと結ぶ。
・油脂分を含む厨房排気フードには、グリスフィルターを設ける。
・フード消火設備は、所轄消防と協議する。

・厨房は天井インペイ式によるスポット空調を計画する。




