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原子力機構 Ｊ－ＰＡＲＣセンター ＭＲ第２電源棟における 

火災について（速報） 
 

 下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 発災日時（確認時刻） 

  令和５年４月２５日（火）  １７時１５分頃 

       県への第一報   １７時３５分 

 

２ 発災場所 

  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構） 

Ｊ－ＰＡＲＣセンター ＭＲ第二電源棟（非管理区域) 

 

３ 状 況 

（１）事象の概要 

  ・ 本日（４／２５）１７時１５分頃、Ｊ－ＰＡＲＣセンター ＭＲ第二電源棟

（非管理区域）において、メインリングシンクロトロンの調整運転中のところ、

電磁石用電源の異常を確認した。 

・ このため、現場を確認したところ、電源トランスから火が出ていることを確

認し、粉末消火器を用いて初期消火を実施した。 

・ その後、原子力機構は１７時２３分に１１９番通報し、１７時５８分、公設

消防は本件を「火災」と判断し、同時刻に鎮火を確認した。 

・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力

事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当し

ます。 

 

 （２） 放射性物質の漏えい； なし 

 （３） 環 境 へ の 影 響； なし 

 （４） 人の汚染・被ばく； なし 
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