
番号 図面名称

01 敷地配置図

02 １階平面図

03 機器配置図

04 仕様表

05 UPS外観図(2号棟用)

06 UPS外観図（共通予備）

07 蓄電池外形図

08 蓄電池結線図（撤去）

09 蓄電池結線図（更新）

10

11

12

13

14

15

図　　面　　リ　　ス　　ト

２号棟UPS設備蓄電池他交換工事

令和４年度

茨城県病院局



工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
茨城県立こども病院 図面名称 敷地配置図



工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
茨城県立こども病院 図面名称 1階平面図



茨城県立こども病院 工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
図面名称 機器配置図

2号棟UPS

共通予備UPS



図面名称 仕様表工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
茨城県立こども病院



工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
茨城県立こども病院 図面名称 UPS外観図（２号棟用）

名称 型式 規格 数量 単位

蓄電池 UP300-12R 50kVA 21 個

速断ﾋｭｰｽﾞ 6.9URB000D08L/200 690V200A 12 個

速断ﾋｭｰｽﾞ 6.9URB00D08L350 690V350A 2 個

筒形ﾋｭｰｽﾞ ATM3 3A 2 個

筒形ﾋｭｰｽﾞ ATM3 3A 8 個

筒形ﾋｭｰｽﾞ ATM3 3A 2 個

筒形ﾋｭｰｽﾞ ATM3 3A 4 個

筒形ﾋｭｰｽﾞ ATM5 5A 1 個

筒形ﾋｭｰｽﾞ ATM15 15A 3 個

ｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞ ATG卜2 0.5A 2 個

ﾋｭｰｽﾞ 500SF-4UL 4A 1 個

ｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞ MLS 2A 2 個

ﾀｲﾑﾗｸﾞﾋｭｰｽﾞ MLF5 5A 2 個

警報ﾋｭｰｽﾞ PL4100 10A 1 個

ｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞ 250V-SA5＊20 1A 2 個

補助継電器 MM2XP-JE
AC200V50HZ/

AC200/220V60HZ
2 台

補助継電器 MM2XP-JE DC24V 4 台

補助継電器 MM2XP-JE DC24V 1 台

補助継電器 MM4XKP-JKH32 DC100/110V 2 台

補助継電器 MY4ZN-CR AC200/220V 2 台

補助継電器 MY4ZN-CR AC200/220V 1 台

補助継電器 MY4ZN-CR AC200/220V 4 台

補助継電器 MY4ZN-D2 DC24V 6 台

補助継電器 MY4ZN-D2 DC24V 2 台

補助継電器 MY4ZN-D2 DC100/110V 1 台

ＲＡＭ用電池 3N-600AACL 3.6V/600ｍAh 1 個

交換部品表



工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
茨城県立こども病院 図面名称 UPS外観図（共通予備）

名称 型式 規格 数量 単位

蓄電池 UP300-12R 50kVA 21 個

速断ﾋｭｰｽﾞ 6.9URB000D08L/200 690V200A 12 個

速断ﾋｭｰｽﾞ 6.9URB00D08L350 690V350A 2 個

速断ﾋｭｰｽﾞ ATM3 3A 2 個

速断ﾋｭｰｽﾞ ATM3 3A 4 個

速断ﾋｭｰｽﾞ ATM5 5A 1 個

速断ﾋｭｰｽﾞ ATM15 15A 3 個

ｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞ ATGI-2 0.5A 2 個

ﾋｭｰｽﾞ 500SF-4UL 4A 1 個

ｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞ MLS2 2A 2 個

ｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞ 250V-SA5＊20 1A 2 個

補助継電器 MY4ZN-CR AC200/220V 3 台

補助継電器 MY4ZN-D2 DC24V 3 台

ＲＡＭ用電池 3N-600AACL 3.6V/600ｍAh 1 個

交換部品表



工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
茨城県立こども病院 図面名称 蓄電池外形図



工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
茨城県立こども病院 図面名称 蓄電池結線図（撤去）

既存蓄電池撤去



工事名
２号棟UPS設備蓄電池他交換

工事
茨城県立こども病院 図面名称 蓄電池結線図（更新）

蓄電池更新


