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茨城県立こども病院手術室１号室
パッケージ型空調機更新工事

茨城県病院局経営管理課

配置図
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設計年月日

工事名称

図面名称 Ｎ ｏ ． Ｍ-012023.07

茨城県立こども病院手術室１号室パッケージ型空調機更新工事
Office　

Facility
Design 　　茨城県水戸市堀町

〒３１０－０９０３

　　９３１-２１
ＴＥＬ　０２９（２３１）８０６０一級建築士事務所
ＦＡＸ　０２９（２３１）８０９０

㈱池田設備設計事務所
　茨城県第A3771号　   1級建築士第337449号　池田　照雄

縮　尺担　当設　計承　認

35,000(作業半径)
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２階平面図
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工事名称

図面名称 Ｎ ｏ ． Ｍ-022023.07

茨城県立こども病院手術室１号室パッケージ型空調機更新工事
Office　

Facility
Design 　　茨城県水戸市堀町

〒３１０－０９０３

　　９３１-２１
ＴＥＬ　０２９（２３１）８０６０一級建築士事務所
ＦＡＸ　０２９（２３１）８０９０

㈱池田設備設計事務所
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縮　尺担　当設　計承　認

養生範囲を示す
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茨城県立こども病院スプリンクラーポンプ更新工事
Office　

Facility
Design 　　茨城県水戸市堀町

〒３１０－０９０３

　　９３１-２１
ＴＥＬ　０２９（２３１）８０６０一級建築士事務所
ＦＡＸ　０２９（２３１）８０９０

㈱池田設備設計事務所
　茨城県第A3771号　   1級建築士第337449号　池田　照雄

縮　尺担　当設　計承　認

機械設備　詳細図
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空調設備機器表(改修)

記　号 機　器　名　称 仕　　　様
電　気　容　量

台数
設　置　場　所

（参考型式）φ　-　V kＷ 階 室　名

ＳＲＭＰ２６２Ｂ

ＰＡＣ－１ パッケージ型空調機 型式　　　　　：　空冷・冷専・恒温恒湿パッケージエアコン・床置ダクト型　 1 2RF 設備スペース 本体寸法：930×765×1,680H　

冷房能力　　　：　２３．６ｋＷ　　　　　　暖房能力　　　：　８．０ｋＷ（電気ヒーター） 3-200 8.0(ﾋｰﾀｰ) 本体質量：155kg

風量　　　　　：　５７００ＣＭＨ 〃 4.9(圧縮) 本体寸法：1,470×510×1,750H　

機外静圧　　　：　８５Ｐa 〃 0.75(送風外) 本体質量：309kg

冷媒管サイズ　：　φ１２．７（液管）／φ１５．９（ガス管） 〃 1.5(送風内) コンクリート基礎：再利用

付属品等　　　：　電気ヒーター8.0kW、屋内機防振架台、屋外機防振架台、他付属品一式共

※背面吸込

※ファンモータープーリー変更

※公共建築工事標準仕様改装　（屋内・屋外機）

計 1 

空調設備機器表(撤去)

記　号 機　器　名　称 仕　　　様
電　気　容　量

台数
設　置　場　所

備　　　考
φ　-　V kＷ 階 室　名

ＰＶＴ－Ｊ２５０Ｇ

ＰＡＣ－１ パッケージ型空調機 型式　　　　　：　空冷・冷専・恒温恒湿・中温用パッケージエアコン・床置ダクト型　 1 2RF 設備スペース 本体寸法：990×910×1350H　

冷房能力　　　：　２３．６ｋＷ　　　　　　暖房能力　　　：　７．５ｋＷ（電気ヒーター） 3-200 7.5(ﾋｰﾀｰ) 本体質量：300kg

風量　　　　　：　４８００ＣＭＨ 〃 7.5(圧縮) 本体寸法：1,402×485×1,650H　

機外静圧　　　：　１５０Ｐa 〃 0.5(送風外) 本体質量：100kg

冷媒管サイズ　：　φ１５．９（液管）／φ２２．２（ガス管） 〃 1.5(送風内) コンクリート基礎：再利用

付属品等　　　：　電気ヒーター7.5kW、屋内機木台、防振ゴム、防振パッド、他付属品一式共

計 1 

備　　考

X8

X11X10

　機械室断面詳細図1　1：50　

　機械室断面詳細図2　1：50　
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　機械室平面詳細図　1：50　

12.7φ+15.9φ

12.7φ+15.9φ

※実線部分を工事対象とし、破線部分は既存設備を示す。

※実線部分を工事対象とし、破線部分は既存設備を示す。

※実線部分を工事対象とし、破線部分は既存設備を示す。

キャンバス継手：1350×250×200
※現況及び選定機器接続サイズにより最終決定とする。

キャンバス継手：1150×250×200
※現況及び選定機器接続サイズにより最終決定とする。

キャンバス継手：1150×250×200
※現況及び選定機器接続サイズにより最終決定とする。

1000×500

1000×500

動力電源一時撤去・再取付

動力電源一時撤去・再取付

※本工事で撤去する部材にアスベスト含有の疑いが有るため、アスベスト撤去処分費を本工事に見込む事。
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図面名称 Ｎ ｏ ． Ｅ-012023.07

茨城県立こども病院手術室１号室パッケージ型空調機更新工事
Office　

Facility
Design 　　茨城県水戸市堀町

〒３１０－０９０３

　　９３１-２１
ＴＥＬ　０２９（２３１）８０６０一級建築士事務所
ＦＡＸ　０２９（２３１）８０９０

㈱池田設備設計事務所
　茨城県第A3771号　   1級建築士第337449号　池田　照雄

縮　尺担　当設　計承　認

電気設備　詳細図
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接続部 EM-FP 新設

X7 X8 X9

　機械室平面詳細図　1：50　

※実線部分を工事対象とし、破線部分は既存設備を示す。

2P-C（再利用）
制御盤（再利用）

CVV2sqｘ12(31)CONP、EH、煙道、空調信号LT
CVV2sqｘ4(25)PAC-1　状態

CVT14sq　E-8　(39)E
IV5.5sq×3　(25)E
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